СХЕМА

 ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

РП ВЕРШИНА-ТЕЯ, АСКИЗКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ
СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ рп Вершина  Тёи
  Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения рп Вершина-Тея, Аскизского района является:  - Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О  водоснабжении и водоотведении»; - Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования;  Генеральный план поселения.

1. Общие положения

Схема водоснабжения и водоотведения поселения  — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, ее развития с учетом правового регулирования.  Ресурсоснабжающая организация  определяется схемой водоснабжения и водоотведения. Схема водоснабжения и водоотведения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения.  Схема водоснабжения и водоотведения разработана на срок 10 лет.
Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу водоснабжающей  организации, Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения  на территории поселения.
2.Краткий обзор
Инициатор разработки схемы водоснабжения и водоотведения – Администрация Вершино-Тейского поссовета.
Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

· определить возможность подключения к сетям водоснабжения и водоотведения  объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

· повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

· минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

· обеспечение жителей рп Вершина-Тея при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения  водой хозяйственно – питьевого назначения.

3. Общие сведения

Площадь поселения на 01.01.2014 г. – 180,43 га.

Располагается в непосредственной близости к территории Аскизского района
Численность населения рп Вершина-Тея на 01.01.2014 – 4 387 человек.

Общая площадь жилого фонда (2014 г.)– 82 275,73 тыс.кв.м
Число источников: 

- теплоснабжения – 1
- электроснабжения (центров питания) – 1

- водоснабжение – 2
Протяженность сетей:

- тепловых в двухтрубном исчислении – 46 300 м

- водопроводных – 55 090 м

- канализационных – 12 200 м
РАЗДЕЛ 1.
1.1. Сведения о водоснабжении  по поселению.

Выполняет работы и оказывает услуги по водоснабжению ООО «Тейские энергосети», в том числе:
-добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенного пункта и для  технологического обеспечения водой  промышленных объектов;
-подключения потребителей к системе водоснабжения;

-обслуживание водопроводных сетей;

- опломбировка приборов учета (водомеров);

-демонтаж и монтаж линий водоснабжения;
Водоснабжение осуществляется за счет водозаборной станции «Кабырчак». Водозабор введен в эксплуатацию в 1968 г., существующая подача питьевой воды составляет 4635,51куб.м/сутки., в т.ч.:

-населению-454,29 куб.м/сут

-бюджетным и прочим потребителям-39,44 куб.м/сутки

-утечки и неучтенный расход в водопроводных сетях-1390,87 куб.м/сут.

Подача воды осуществляется станцией «Перекачка».
Удельное среднесуточное (за год) водопотребление  на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

	№ п/п
	Степень благоустройства жилой застройки
	Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут.

	1
	2
	3

	1
	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией:

    без ванн  

    с ванными и местными водонагревателями 

    с централизованным горячим водоснабжением 


	125 – 160

160 – 230

230 – 350

	2
	Для районов застройки зданиями с

водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя 
	30 – 50 


Суммарные суточные расходы воды
	1
	Характеристики
	Ед. изм.
	I-ая очередь 

(2021 г.)
	Расчетный срок 

(2031 г.)

	
	
	
	Среднесу-точный расход
	Максималь-ный расход воды в сутки
	Среднесу-точный расход
	Максималь-ный расход воды в сутки

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Водопотребление, всего
	тыс. куб.м
	0,87
	1,13
	0,90
	1,17

	1.1
	Хозяйственно-питьевые нужды
	тыс. куб.м
	0,67
	0,87
	0,69
	0,90

	1.2
	Производственные нужды
	тыс. куб.м
	0,13
	0,17
	0,14
	0,18

	1.3
	Неучтенные расходы
	тыс. куб.м
	0,07
	0,09
	0,07
	0,09


Взаимоотношения предприятия с потребителями  услуг  осуществляются на
договорной основе. Качество предоставляемых услуг соответствует требованиям, определенным действующим законодательством. Организация технической эксплуатации систем водоснабжения обеспечивает их надлежащее использование и сохранность.

Предоставление услуг по водоснабжению предприятие производит самостоятельно. Оплата услуг предоставляемых ООО «Тейские энергосети», осуществляется непосредственно через кассу предприятия.

                                     1.2. Проектные решения.

Проектные решения  водоснабжения  рп Вершина Тея базируются на основе существующей, сложившейся системы  водоснабжения  в соответствии с увеличением потребности на основе разрабатываемого генерального плана, с учетом фактического состояния сетей  и  сооружений. Система  водоснабжения   поселения  централизованная, объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная - по назначению. Подача воды питьевого качества предусматривается населению на хозяйственно-питьевые нужды  и  полив,  на пожаротушение.
1.3. Источники  водоснабжения,  схема   водоснабжения.

Характеристика существующего состояния системы водоснабжения

рп Вершина Тёя
Основным источником водоснабжения населения и предприятий поселения  являются подземные воды. Водоснабжение рп Вершина Тея осуществляется из 1 водозабора:

Водозабор № 1

	Наименование
	насос
	объем
	высота подъема

	скважина № 6В
	ЭЦВ-12-160-35
	160
	35

	скважина № 8В
	ЭЦВ-12-160-35
	160
	35

	скважина № 8В-1
	ЭЦВ-10-63-110
	63
	110


Общая протяженность сети от водозабора «Кабырчак» до поселка составляет 12 км. Система водоснабжения поселения принята хозяйственно-питьевая и противопожарная. Система подачи воды – централизованная насосная.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

· для одноэтажной застройки – 10 м;

· для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения. 

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

· надежность водоснабжения; экологическую безопасность поселения; 100 соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН; снижение уровня потерь воды до нормативных; сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.
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	Сети холодного водоснабжения 

ООО «Тейские энергосети» рп Вершина-Тея
	

	
	
	
	
	
	
	

	Месторасположение
	Водоснабжение

	
	Источник водоснабжения
	Начало участка
	Конец участка
	Д, мм
	Тип прокладки
	Протяженность, м

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Сети

	ул. Советская
	Водозабор №1
	скважина № 6В
	скважина № 6В
	150
	подземн.
	180

	ул. Набережная
	
	скважина № 8В
	скважина № 8В
	150
	подземн.
	30

	ул. Рудничная
	
	скважина № 8В-1
	скважина № 8В-1
	150
	подземн.
	20

	ул. Щетинкина
	
	скважина № 6В
	скважина № 6В
	150
	подземн.
	24

	ул. Космонавтов
	
	скважина № 6В
	скважина № 8В
	150
	подземн.
	29

	ул. Лесная
	
	скважина № 8В
	скважина № 8В-1
	150
	подземн.
	161

	ул. Комсомольская
	
	скважина № 8В-1
	скважина № 6В
	150
	подземн.
	28

	 ул. Спортивная
	
	скважина № 6В
	скважина № 8В
	150
	подземн.
	2

	ул. ХХ Партъезда
	
	скважина № 8В
	скважина № 8В-1
	150
	подземн.
	150

	ул. Чкалова
	
	скважина № 8В-1
	скважина № 6В
	150
	подземн.
	16

	 ул. Пушкина
	
	скважина № 6В
	скважина № 8В
	150
	подземн.
	97

	 ул. Тейская
	
	скважина № 8В
	скважина № 8В-1
	150
	подземн.
	200

	 ул. Табастаева
	
	скважина № 8В-1
	скважина № 6В
	150
	подземн.
	45

	 ул. Ключевая
	
	скважина № 6В
	скважина № 8В
	150
	подземн.
	44


Перечень многоквартирных домов, в рп Вершина Тёи 

	
	

	
	

	1. д.10,           

      4-этажные дома                              36
	2. д. 12,                                        4-этажные дома                               64 

	3. д.13,                                         4-этажные дома                               48 
	4. д.14,                                         4-этажные дома                               46 

	5. д.15                                          4-этажные дома                                48
	6. д.16,                                         4-этажные дома                                46 

	7. д.17,                                         4-этажные дома                                48
	8. д.18,                                         4-этажные дома                                32

	9. д.19,                                         4-этажные дома                                48
	10. д.23,                                         5-ти этажный дома                           38

	11.  д.24,                                        4-этажные дома                                 48
	12. д.25,                                         5-ти этажный дома                           38

	13. д.26,                                         4-этажные дома                                 32
	14. д.27,                                         5-ти этажный дома                           69

	15.  д.28,                                        5-ти этажный дома                           56
	16.  д.29,                                        5-ти этажный дома                           40

	17. д.30,                                         5-ти этажный дома                           64
	18. д.31,                                         5-ти этажный дома                           84

	19.  д.32,                                        5-ти этажный дома                           70
	20.  д.33,                                        5-ти этажный дома                           70   

	21. д.34,                                         5-ти этажный дома                           70
	22.  д.35,                                        5-ти этажный дома                           80

	23.  д.37,                                        5-ти этажный дома                           80
	24.  д.39,                                        5-ти этажный дома                           40

	25. улица Щетинкина 1,          3-х этажные дома                               18 
	26.  улица Щетинкина 2,          3-х этажные дома                              18 

	27.  улица Щетинкина 3,          3-х этажные дома                              18 
	28. улица Щетинкина 6а;               3-х этажные дома                           18 

	29. улица Набережная 8а,               3-х этажные дома                          18 
	30. улица Набережная 16,               3-х этажные дома                          18

	31. улица Табастаева 2,                   3-х этажные дома                          15
	32. улица Рудничная 6,                    2-этажные дома                            16 

	33. улица Рудничная 8,                    2-этажные дома                            16
	34.  улица Рудничная 10,                 2-этажные дома                            16 

	35.  улица Табастаева 1,                   2-этажные дома                            24                 
	36. улица Щетинкина 11 «а»,          2-этажные дома                             4 

	37. улица Щетинкина 12,                 2-этажные дома                           12 
	38. улица Космонавтов 6,                2-этажные дома                           10 

	39. улица Космонавтов 11,              2-этажные дома                           16  
	40. улица Набережная 15,                2-этажные дома                           10

	41. улица Набережная 1,                  2-х квартирные                             2 
	42.  улица Набережная 2,                 2-х квартирные                             2

	43. улица Набережная 3,                  2-х квартирные                             2
	44. улица Набережная 4,                  2-х квартирные                             2

	45. улица Набережная 5,                  2-х квартирные                             2 
	46. улица Набережная 6,                  2-х квартирные                             2 


1.4. Качество питьевой воды
По результатам федерального государственного контроля за водой централизованного водоснабжения было взято 92 пробы воды на микробиологические исследования, не соответствует требованиям действующих СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем водоснабжения. Контроль качества» 11 проб, что составляет 12% . Наиболее вероятная причина – износ сетей. По данным проверки наибольший износ сетей  водозабора № 1. При проведении санитарно – химических исследований воды из централизованных сетей имеет место превышение обобщенных показателей:

- общая протяженность в 30 % проб;

- радиоактивность в 30 % проб.
В результате проведенного ряда мероприятий по водоподготовке, планируется улучшение качества питьевой воды до установленных нормативов СНиПов и СанПиНов.

РАЗДЕЛ 2. Сведения о водоотведении  по поселению.

Водоотведение – технологический процесс, обеспечивающий потребителям отвод, пропуск и очистку сточных вод; 

Система водоотведения – комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающий отвод, пропуск и очистку сточных вод;

Выполняет работы и оказывает услуги по водоотведению ООО «Комфорт», в том числе сбор и очистка сточных вод.
2.1. Проектные решения.

Проектные решения водоотведения  рп Вершина Тёи  представляют собой сложный комплекс инженерных сооружений и процессов, условно разделенных на  две составляющие:

-сбор и транспортировка сточных вод;

-очистка поступивших сточных вод на очистных сооружениях;

Существует одна система канализации. Процент оборудования жилых помещений системой канализации по поселению низок. Планируется оборудование системой канализации жилых помещений при их подключении к системе водопровода, как помещений нового строительства по ул.Космонавтов 2А, 7А, 8А. 
Основные технологические показатели:

- протяженность канализационных сетей -12 200 м., в т.ч

-канализационные насосные станции-1 шт

-установленная проектная SUM Q КНС-1290,0 тыс.куб.м/сут. 

В настоящее время состав и техническое состояние имеющихся сооружений водоотведения не соответствует постоянному увеличению объема поступающих сточных вод.

Проблемными характеристиками сетей водоотведения являются:

-износ сетей составляет до 200 %

-износ и несоответствие насосного оборудования современным требованиям по надежности и электропотреблению;

-отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры.

2.2. Система водоотведения и очистки сточных вод.

Характеристика существующего состояния системы водоотведения

рп Вершина Тёи 
Система водоотведения и очистки сточных вод состоит из:

- 1 безнапорного коллектора
- комплекс очистных сооружений
Удельное водоотведение на одного жителя принимается равным принятым нормам водопотребления. На расчетный срок рекомендуется строительство централизованной канализации с очистными сооружениями полной биологической очистки. В соответствии со схемой территориального планирования муниципального образования, рекомендуется строительство канализационной системы для проектируемых жилых кварталов следующих объектов системы водоотведения в рп Вершина Тёи.


Суммарные суточные объемы стоков по поселению представлены в таблице:

	№ п/п
	Наименование объектов водоотведения
	Тыс.куб.м/сутки 

	
	
	1-я очередь  2021 г
	Расчетный срок 2031 г

	1
	Население 
	0,87
	0,90

	2
	Производство
	0,17
	0,18

	3
	Неучтенные расходы
	0,09
	0,09

	4
	Итого 
	1,13
	1,17


  Схема водоотведения рп Вершина Тёи
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2.3. Объем предоставляемых услуг
Объемы по водоотведению для населения и предприятий
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Адрес
	Кол-во чел.
	Норматив год/чел
	Срок предоставления услуг
	Объем в год(м3)

	
	
	
	
	
	

	 
	I МКД:
	 
	 
	 
	 

	1
	ул. Щетинкина,1
	36
	8,24
	круглогодично
	1943,75

	2
	ул. Щетинкина,2
	41
	8,24
	круглогодично
	2581,26

	3
	ул. Щетинкина,3
	46
	8,24
	круглогодично
	3139,16

	4
	ул. Щетинкина,4
	30
	8,24
	круглогодично
	931,00

	5
	ул. Щетинкина,5
	21
	8,24
	круглогодично
	556,81

	6
	ул. Щетинкина,6
	31
	8,24
	круглогодично
	1132,44

	7
	ул. Щетинкина,6А
	63
	8,24
	круглогодично
	3496,43

	8
	ул. Щетинкина,7А
	40
	8,24
	круглогодично
	1355,75

	9
	ул. Набережная, 8А
	55
	8,24
	круглогодично
	3714,22

	10
	ул. Набережная, 16
	57
	8,24
	круглогодично
	3484,28

	11
	ул. Советская,6
	9
	8,24
	круглогодично
	745,92

	12
	ул. Советская, 10
	90
	8,24
	круглогодично
	4794,72

	13
	ул. Советская, 12
	127
	8,24
	круглогодично
	9788,53

	14
	ул. Советская,13
	92
	8,24
	круглогодично
	6066,42

	15
	ул. Советская, 14
	99
	8,24
	круглогодично
	7777,47

	16
	ул. Советская,15
	98
	8,24
	круглогодично
	6008,01

	17
	ул. Советская, 16
	88
	8,24
	круглогодично
	6465,66

	18
	ул. Советская,17
	93
	8,24
	круглогодично
	7131,96

	19
	ул. Советская, 18
	61
	8,24
	круглогодично
	4048,67

	20
	ул. Советская, 19
	98
	8,24
	круглогодично
	7413,31

	21
	ул. Советская, 23
	70
	8,24
	круглогодично
	4165,46

	22
	ул. Советская, 24
	88
	8,24
	круглогодично
	6185,15

	23
	ул. Советская, 25
	81
	8,24
	круглогодично
	4884,50

	24
	ул. Советская, 26
	50
	8,24
	круглогодично
	3121,27

	25
	ул. Советская, 27
	137
	8,24
	круглогодично
	8003,12

	26
	ул. Советская, 28
	95
	8,24
	круглогодично
	6029,70

	27
	ул. Советская, 29
	78
	8,24
	круглогодично
	4433,31

	28
	ул. Советская, 30
	133
	8,24
	круглогодично
	7597,44

	29
	ул. Советская, 31
	181
	8,24
	круглогодично
	9346,04

	30
	ул. Советская, 32
	149
	8,24
	круглогодично
	8369,51

	31
	ул. Советская, 33
	170
	8,24
	круглогодично
	11172,19

	32
	ул. Советская, 34
	146
	8,24
	круглогодично
	10129,02

	33
	ул. Советская, 35
	158
	8,24
	круглогодично
	9287,08

	34
	ул. Советская, 37
	166
	8,24
	круглогодично
	10464,21

	35
	ул. Советская, 39
	83
	8,24
	круглогодично
	4898,46

	36
	ул. Щетинкина,7
	12
	8,24
	круглогодично
	1644,77

	37
	ул. Щетинкина,12
	29
	8,24
	круглогодично
	2773,39

	38
	ул. Щетинкина,11А
	10
	8,24
	круглогодично
	965,07

	39
	ул. Космонавтов,6
	 
	23
	8,24
	круглогодично
	1682,71

	40
	ул. Космонавтов,11
	21
	8,24
	круглогодично
	1844,57

	41
	ул. Набережная,1
	5
	8,24
	круглогодично
	450,83

	42
	ул. Набережная,2
	5
	8,24
	круглогодично
	306,28

	43
	ул. Набережная,3
	 
	3
	8,24
	круглогодично
	307,04

	44
	ул. Набережная,4
	 
	2
	8,24
	круглогодично
	186,92

	45
	ул. Набережная,5
	5
	8,24
	круглогодично
	354,89

	46
	ул. Набережная,6
	3
	8,24
	круглогодично
	348,48

	47
	ул. Набережная,7
	9
	8,24
	круглогодично
	833,52

	48
	ул. Набережная,8
	3
	8,24
	круглогодично
	287,57

	49
	ул. Набережная,11
	16
	8,24
	круглогодично
	1747,00

	50
	ул. Набережная,13
	 
	21
	8,24
	круглогодично
	2210,19

	51
	ул. Набережная,15
	19
	8,24
	круглогодично
	1896,41

	52
	ул. Рудничная,6
	29
	8,24
	круглогодично
	2257,81

	53
	ул. Рудничная,8
	33
	8,24
	круглогодично
	2000,23

	54
	ул. Рудничная,10
	25
	8,24
	круглогодично
	2584,31

	55
	ул. Рудничная,1
	3
	8,24
	круглогодично
	269,24

	56
	ул. Рудничная,2
	3
	8,24
	круглогодично
	277,84

	57
	ул. Табастаева,1
	43
	8,24
	круглогодично
	3040,88

	58
	ул. Табастаева,2
	38
	8,24
	круглогодично
	2456,45

	59
	ул. Табастаева,4
	5
	8,24
	круглогодично
	433,87

	60
	ул. Табастаева,4А
	4
	8,24
	круглогодично
	211,72

	61
	ул. Табастаева,6
	6
	8,24
	круглогодично
	584,88

	62
	ул. Табастаева,8
	4
	8,24
	круглогодично
	314,95

	63
	ул. Табастаева,14
	1
	8,24
	круглогодично
	92,61

	64
	ул. М/этажная,3
	4
	8,24
	круглогодично
	370,45

	65
	ул. М/этажная,4
	6
	8,24
	круглогодично
	696,96

	66
	ул. М/этажная,5
	6
	8,24
	круглогодично
	449,31

	67
	ул. М/этажная,6
	7
	8,24
	круглогодично
	390,52

	68
	ул. М/этажная,7
	4
	8,24
	круглогодично
	360,72

	69
	ул. М/этажная,8
	3
	8,24
	круглогодично
	323,14

	70
	ул. М/этажная,9
	9
	8,24
	круглогодично
	669,80

	71
	ул. М/этажная,10
	6
	8,24
	круглогодично
	555,68

	72
	ул. Лесная,1
	3
	8,24
	круглогодично
	319,28

	73
	ул. Лесная,2
	5
	8,24
	круглогодично
	215,82

	74
	ул. Лесная,3
	0
	8,24
	круглогодично
	0,00

	75
	ул. Лесная,4
	3
	8,24
	круглогодично
	277,84

	76
	ул. Ключевая,1
	4
	8,24
	круглогодично
	378,46

	77
	ул. Ключевая,2
	4
	8,24
	круглогодично
	441,09

	78
	ул. Ключевая,3
	5
	8,24
	круглогодично
	407,92

	79
	ул. Ключевая,4
	3
	8,24
	круглогодично
	277,84

	80
	ул. Ключевая,5
	3
	8,24
	круглогодично
	292,96

	81
	ул. Ключевая,6
	5
	8,24
	круглогодично
	352,53

	82
	ул. Ключевая,7
	4
	8,24
	круглогодично
	316,79

	83
	ул. Ключевая,8
	5
	8,24
	круглогодично
	375,47

	84
	ул. Ключевая,9
	5
	8,24
	круглогодично
	310,07

	85
	ул. Ключевая,10
	3
	8,24
	круглогодично
	277,84

	86
	ул. Ключевая,11
	5
	8,24
	круглогодично
	171,00

	87
	ул. Ключевая,12
	8
	8,24
	круглогодично
	711,71

	88
	ул. Ключевая,13
	4
	8,24
	круглогодично
	489,76

	89
	ул. Ключевая,14
	3
	8,24
	круглогодично
	164,18

	90
	ул. Ключевая,15
	5
	8,24
	круглогодично
	399,43

	91
	ул. Ключевая,16
	4
	8,24
	круглогодично
	266,39

	92
	ул. Ключевая,18
	3
	8,24
	круглогодично
	297,31

	93
	ул. Ключевая,22
	4
	8,24
	круглогодично
	379,84

	94
	ул. Пушкина,19
	5
	8,24
	круглогодично
	466,20

	Всего
	3577,50
	 
	 
	234432,93


Целью мероприятий по использованию локальной системы канализации является предотвращение попадания неочищенных канализационных стоков в природную среду, охрана окружающей среды и улучшение качества жизни населения.
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